


A MEDENCÉK VÍZKEZELÉSÉNEK LÉPÉSEI KRÜLLAND VEGYSZEREKKEL.�


Végezzük el az alábbi mûveleteket hetenként két alkalommal:��   1./ Mérjük meg a medencevíz PH értékét készülékünk /Pool-Tester/ segítségével! Ha a mért érték 7.6 vagy annál több, adjunk a vízhez PH csökkentõt! Az ideális medencevíz PH érték /~7.2/ eléréséhez szükséges mennyiséget /m/ kg-ban kapjuk a következõ egyszerû összefüggés segítségével: m= (PHmért _7.2)xV/10. A képletben PHmért  a Testerrel mért PH érték, V pedig a medence víztérfogata m3-ben megadva. Az anyagot célszerû vízben feloldva a medence felszinén több helyen, mûködõ vízforgató mellett szétlocsolni.��   2./ Mérjük meg a medencevíz szabadklór-tartalmát is készülékünkkel. Általában elegendõ a 0.6-1 mg/l klórszintet tartani. Hogy ezt elérjük, és fenntartsuk kb. 70-80 g/10m3 Klór65 granulátumot /gyorsklór/ kell feloldanunk és szétlocsolnunk a medence felszinén a feltöltést követõen, ill. 30-40 g/10m3 -t a továbbiakban 3-6 naponként. Ha a medencevíz zavarossá /opálossá/ válik, vagy a kezdõdõ algaképzõdésre utaló síkos lerakódást észlelünk a medence falán, növeljük meg az adagot a kétszeresére, és adjunk a vízhez 150-250 ml/10m3 Albak 2000, vagy Desalgin klórmentes algaölõszert is.


 �   Erõs nyári használat /sok fürdõzõ/, nagy meleg vagy nyári zivatar esetén is célszerû a szokásos adagot megnövelni akár a kétszeresére is, így a klórszint átmenetileg meghaladhatja az 1mg/l értéket.     �A medencevíz algaképzõdésének megelõzésére javasoljuk az Albak 2000 vagy Desalgin folyamatos használatát az alábbiak szerint: a medence feltöltésétt követõen 100-150 ml/10m3 , további adagolás hetenként 50-100 ml/10m3, kezdõdõ algásodásnál járjunk el a 2./ pont szerint! Különleges körülmények között /ld. 2./ pont/ az adagolás gyakoriságát vagy mennyiségét megnövelhetjük a fentiek kétszeresére is.


�   A megfelelõ klórszint fenntartására célszerûen használhatjuk a vízben lassan oldódó klórkészítményeket is. A Klór90 20g-os, a Klór85 200g-os tablettaformában készül. Hasonlóan 200g-os kivitelben készül a Multifunkciós tabletta, ez a klóron kívül pelyhesítõ és algaölõ adalékot is tartalmaz. Használatuk fõleg hosszabb távollétünk alatt javasolt. Adagolási javaslat: a medence feltöltése után 4-6 tabl/10m3, a továbbiakban hetenként 2-3 tabl/10m3  /Klór90 esetén/, ill. hetenként 1 tabl/30m3 /Klór85, ill. a Multifunkciós tabletta  használatánál/. A klórszint gyors korrekcióját a méréseket követõen Klór65 granulátummal hajtsuk végre!


�Figyelem! A klórtartalmú vegyszerek a medence falával közvetlenül érintkezve károsíthatják azt. Használjunk klórkosarat, vagy tegyük a tablettákat a szkimmerbe.��   A Pool-Tester használata:


�1./ A fedelet levéve öblítsük ki a cellákat, majd töltsük meg mindhárom cellát teljesen a vizsgálandó medencevízzel!��2./ Tegyünk 1 tabletta DPD No 1-t a jobboldali /klór-/ mérõcellába és 1 tabletta Phenol-Red-t a másikba. A tablettákat ne érintsük kézzel!





�3./Tegyük fel a fedelet úgy, hogy a nyilak a tetõn felénk nézzenek, majd rázzuk össze a folyadékot mindkét cellában a tabletták oldódásáig. Világos háttér mellett végezzük el a színösszehasonlítást. A mérések eredményének ismeretében járjunk el a továbbiakban a fent ismertetett módon!








A fentiekben ajánlott vegyszerek alkalmazását uszodatechnikai célokra az ANTSZ engedélyezte /engedélyszám: OTH 797-2/93/. A kezelési utasítás betartásával a magáncélú medencék vízcseréje csak 1-2 évente válhat szükségessé, menetközben csak a párolgási veszteséget kell pótolni. A vegyszerekkel elõírásszerûen kezelt uszodavíz öntözési célra /élelmiszernövények kivételével/ felhasználható. Kívánságára az engedély teljes szövegét mellékelem.�����Kellemes idõtöltést kíván a dr. Bertényi Uszodatechnika.���
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